
Goede praktijk voor de plaatsing 
van rookgasafvoerkanalen  
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Goede werking verzekeren, hinder 
vermijden  

Factoren van belang voor bepalen geschikte uitmonding 
rookgasafvoerkanaal: 

Meteorologie 
Ligging stookplaats/warmtegenerator 
Type, nominaal vermogen en gebruikte brandstof van de 
warmtegenerator 
Aard, verloop en nodige trek van het afvoerkanaal 
Vorm van het gebouw en hieraan gekoppelde overdruk- en 
onderdrukzones!t/g/v/!windeffect-!ƃbuilding!downwashƄ 
Mogelijke naburige hindernissen 
Locatie en aard van te beschermen object(en): ziekenhuis, 
tuinhuis-!woning-Ɖ 
Beperkingen schouwhoogte (esthetisch, erfgoedwaarde, 
stedenbouwkundig-Ɖ* 

Ɖ 
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Eigenaardige fenomenen 

Inversie 

Building downwash 
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Vuistregels voor het afvoerkanaal  

De lucht ongehinderd verticaal afvoeren 

Minimaal 1 meter boven de nok van het dak afvoeren 

Bij voorkeur ook minimaal 1 meter boven de nok van de 

(aangrenzende) omliggende gebouwen 

Zover mogelijk van de omliggende buren 

De positie zo kiezen dat de hinder bij de overheersende 

windrichting (Z-ZW) minimaal is 

Situaties vermijden waarbij afvoer lager ligt dan 

omliggende!ƀaanvoerpuntenƁ!)vensters-!terrassen-Ɖ* 

Vit;!Dode!van!goede!praktijk!ƀvoorkomen!en!beheersen!van!milieuhinder!van!lucht- en 
dampafvoersystemen van commerciële keukens (en particuliere woningen), februari 2011 (zie 
www.milieuhinder.be)  

1/04/2015 ƅ4 



Voorbeelden  
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noot: toepassing bij geforceerde afzuiging 



Voorbeelden  
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Voorbeelden  
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Voorbeelden  
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Voorbeelden  
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Voorbeelden  
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Voorwaarden voor hinderlijke 
inrichtingen  

Milieuvergunningendecreet: art. 20 bijzondere milieuvoorwaarden & art. 22 milieuzorgplicht 

VLAREM II: Art. 4.4.2.1  De installaties dienen ontworpen, gebouwd en geëxploiteerd volgens een code van goede praktijk derwijze 
dat de van deze installaties afkomstige luchtverontreiniging maximaal wordt beperkt en zo mogelijk zelfs wordt voorkomen.  [art. 
2/2/3!ƃcode!van!goede!praktijkƄ;!geschreven!en!publiek!toegankelijke!regels!met!betrekking!tot!de!bouw-!het!plaatsen-!het!uitbaten, 
het onderhouden van (een onderdeel van) een inrichting, met inbegrip van de toepasselijke productnormen en de bij de 
betrokken beroepscategorie algemeen aanvaarde regels van goed vakmanschap. Worden in elk geval beschouwd als code van 
goede praktijk: de Belgische normen-Ɖ] 

Art. 4.4.2.2. §1  Afvalgassen dienen in de omgevingslucht geloosd derwijze dat de van toepassing zijnde emissie- en 
immissievoorschriften zijn nageleefd. Wanneer de afvalgassen via een schoorsteen worden geloosd, dient deze voldoende hoog te 
zijn met het oog op een vanuit milieu-oogpunt en voor de volksgezondheid voldoende spreiding van de geloosde stoffen. Tenzij 
anders vermeld in de vergunning moeten dampen, nevels en stofhoudende afvalgassen!Ɖ!in!de!atmosfeer!geloosd!via!een!
schoorsteen met een zodanige hoogte dat de omgeving niet gehinderd wordt. De schoorsteen moet ten minste 1 m hoger zijn dan 
de nok van het dak van de woningen, bedrijfs- en andere gebouwen die gewoonlijk door mensen bezet zijn, gelegen in een straal 
van 50 meter rond de schoorsteen. Dit geldt niet voor bestaande inrichtingen, tenzij anders vermeld. 

Art. 4.4.2.3. §1.  Wanneer de emissies van verontreinigende stoffen meer bedragen dan de emissiewaarden vermeld in art. 4.4.2.2., 
dient de minimumhoogte van de schoorsteen of geleid kanaal bepaald overeenkomstig het schoorsteenhoogte- en 
verspreidingsberekeningssysteem weergegeven in bijlage 4.4.1. bij dit besluit of volgens een andere gelijkwaardige code van goede 
praktijk aanvaard door de Afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen. 

Art. 5.43.2.19  Afgassen uit stookinstallaties worden op een gecontroleerde wijze uitgestoten via een schoorsteen. De minimale en 
maximale hoogte van de schoorsteen kan worden bepaald in de milieuvergunning. Voor middelgrote stookinstallaties wordt de 
minimale hoogte van de schoorsteen berekend overeenkomstig het schoorsteenhoogteberekeningssysteem, vermeld in artikel 
4.4.2.3. (idem voor verbrandings- en meeverbrandingsinstallaties) 
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Lokale stedenbouwkundige 
verordeningen (I)  

Algemeen Bouwreglement van de stad Gent (versie 1 januari 2013) 
Artikel 8bis: Verbrandingsgassen van een open haard of verwarmingstoestellen moeten 
afgevoerd worden via aparte daartoe bestemde kanalen, die moeten uitmonden in de 
openlucht.  
De uitlaat van de kanalen moet zo geplaatst worden dat de hinder voor de 
omwonenden maximaal wordt beperkt. 
Minstens moet de uitlaat zich 1 meter boven de nok van het hellend dak of de dakrand 
van het plat dak waarop de uitlaat geplaatst wordt, situeren, en in ieder geval 2 meter 
boven elk terras en de bovenrand van alle deur-, venster- en ventilatieopeningen die 
zich bevinden binnen een straal van 4 meter, horizontaal gemeten vanaf de uitlaat van 
het afvoerkanaal.  
Indien de uitlaat niet aan bovenstaande reglementering kan voldoen, omwille van 
technische of (steden)bouwkundige redenen, kan de vergunningverlenende overheid op 
gemotiveerd verzoek een afwijking toestaan. 
Deze bepalingen gelden niet voor gasgestookte verwarmingstoestellen van het type C. 
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Lokale stedenbouwkundige 
verordeningen (II)  

Bouwcode van de stad Antwerpen (voorlopige versie 14 februari 2014) 
 
Artikel 35 Afvoerkanalen en uitlaten van schadelijke gassen:  
 
De uitlaat van kanalen voor de afvoer van schadelijke gassen moet zich 
situeren minstens boven de kroonlijst van het eigen gebouw, en in ieder 
geval twee meter boven de bovenrand van alle deur-, venster en 
ventilatieopeningen, die zich binnen een straal van 4m bevinden. 
 
Op gemotiveerd verzoek kan de vergunningverlenende overheid afwijkingen 
toestaan op dit voorschrift.  
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Hoe doen onze buren het?  
: Vergelijkbaar met 
Vlaanderen 

: Verbod op gebruik open 
haarden in Parijs vanaf 2015 

: Erkenningsregeling en 
toezichthoudende bevoegdheid 
voor schoorsteenvegers 
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Toepasselijke NBN normen 

NBN B 61-002 (2006) Centrale verwarmingsketels kleiner dan 70 kW ž 
Voorschriften voor hun opstellingsruimte, luchttoevoer en rookafvoer 
prNBN B 61-001 (dec 2012) Warmtegeneratoren vanaf 70 kW ž Eisen en 
voorschriften voor luchttoevoer, luchtafvoer en afvoer rookgassen in 
stookafdelingen 
NBN EN 13779 (2010) Ventilatie voor niet-residentiële gebouwen 
NBN EN 15287-1 (2010) Schoorstenen voor open verwarmingstoestellen 
[bijlage M] en NBN EN 15287-2 (2008) Schoorstenen voor gesloten 
verwarmingstoestellen!\bijlage!L^;!ƀlocatie!uitmonding!afvoerkanaalƁ!
(informatief): gebaseerd op bekende nationale regels, maar niet volledig 
conform prNBN B 61-001 en NBN B 61-002 
NBN D 51-003 (2010) Binnenleidingen voor aardgas en plaatsing 
verbruikstoestellen: bijlage D (informatief): conform prNBN B 61-001 en 
NBN B 61-002, bijlage G (informatief), maar geschrapt in prNBN D 51-
003/A1 (aug. 2013) 
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Normen en hun juridische 
draagwijdte  

Een norm is een afspraak over een product of proces. Het gaat om 
technische specificaties, van een manier van werken of produceren. 
Normen scheppen eenduidigheid en vormen regels of richtlijnen die door 
een erkende instelling worden goedgekeurd en uitgevaardigd.  
Normen weerspiegelen steeds goed vakmanschap.   
Een norm is geen wet maar wordt vrijwillig toegepast door 
belanghebbenden: producenten, leverancier, klanten, dienstverleners, enz.  
Dit neemt niet weg dat de naleving van een norm kan worden verplicht. 
Enerzijds kan de overheid verwijzen naar normen in wetten en 
regelgeving. Anderzijds kunnen ook contracten verwijzen naar de 
toepassing van normen. 
Aangezien het gaat om goed vakmanschap, kan steeds verwezen naar de 
toepassing van algemene zorgvuldigheidsplicht op grond van artikel 1382 
BW en de milieuzorgplichten uit de Vlaamse milieuhygiënewetgeving 
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NBN B 61-002  
warmtegeneratoren < 70 kW    (I)  

Niet van toepassing voor verbrandingstoestellen die enkel gebruikt 
worden voor rechtstreekse verwarming van hun opstellingsruimte 
(voetnoot: kan wel als leidraad gebruikt worden) 
Open verbrandingstoestellen met afvoerkanalen met natuurlijke trek: 
trekhoogte > 4 m (uitz. warmtegeneratoren op gas met atmosferische brander > 2,5 
m op voorwaarde dat uitmonding niet in statische overdrukzone) 

Afvoerkanaal met natuurlijke trek: bepaal eerst de (voorlopige) plaats 
van de uitmonding, ga vervolgens na of er sprake is van een 
ƃhindernisƄ/!!Normatieve bijlage D (of  bijlage H uit prNBN B 61-001) 

Zie slide 18 en 19 

Minimale afstand tussen uitmonding afvoerkanaal en 
luchtinlaatopeningen van gebouwen: functie van verdunningsfactor 
(maar onder sommige atmosferische omstandigheden kan dit nog 
altijd hinder voor buren opleveren !) 

Zie slide 20 
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NBN B 61-002 
warmtegeneratoren < 70 kW    (II)  

Bijlage D (normatief): Afvoerkanalen met natuurlijke trek: 
plaats uitmonding t.o.v. het gebouw: 

Zone 1: geen nadeling invloed van de wind 
Zone 2: valwinden! Valwindafleider of trekverbeteraar 
(statische afvoerkap) voorzien 
Zone 3: geen afvoerkanalen toegelaten 


